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LEGENDA:

. Termocamino
. Circolatore
. Valvola di arresto
. Ritorno impianto di riscaldamento
. Mandata impianto di riscaldamento
. Valvola di ritegno
. Entrata acqua calda sanitaria
. Attacco per sonde
. Uscita acqua calda sanitaria
10 Vaso d'espan510ne
11.Tubazione di sicurezza @ 22
12.Carico impianto
13.Valvola di sicurezza (3atm)
14.Carico vaso d'espansione aperto
15.Regolazione tiraggio fumo sopra lo sportello
16.Troppo pieno
17.Scarico impianto
Per un buon funzionamento,in fase di installazione si raccomanda la
coibentazione esterna del corpo caldaia.
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